
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-3166 del 22/06/2022

Oggetto Edison  Next,  Via  Pico  della  Mirandola,  72,  Modena  -
Voltura AIA

Proposta n. PDET-AMB-2022-3335 del 22/06/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI,
determina quanto segue.



 OGGETTO:  D.LGS.  152/06  PARTE  SECONDA  -  L.R.  21/04.  EDISON  NEXT  S.P.A.  ,  ATTIVITÀ 
 ACCESSORIA  PER  LA  PRODUZIONE  DI  ENERGIA,  SITA  IN  VIA  PICO  DELLA 
 MIRANDOLA, n. 72 IN COMUNE DI MODENA (RIF. INT. N. 06439101004/240) 
 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - VOLTURA 

 Richiamato  il  Decreto  Legislativo  3  Aprile  2006,  n.  152  e  successive  modifiche  (in  particolare 
 il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014); 

 vista  la  Legge  Regionale  n.  21  del  11  ottobre  2004,  come  modificata  dalla  Legge  Regionale  n. 
 13  del  28  luglio  2015  “Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città 
 metropolitana  di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  Unioni”,  che  assegna  le  funzioni  amministrative 
 in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae); 

 richiamato  il  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare 
 24/04/2008  “Modalità,  anche  contabili,  e  tariffe  da  applicare  in  relazione  alle  istruttorie  ed  ai 
 controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”; 

 richiamate altresì: 
 -  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1913  del  17/11/2008  “Prevenzione  e  riduzione  integrate 

 dell’inquinamento  (IPPC)  –  recepimento  del  tariffario  nazionale  da  applicare  in  relazione  alle 
 istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”; 

 -  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  155  del  16/02/2009  “Prevenzione  e  riduzione  integrate 
 dell’inquinamento  (IPPC)  –  Modifiche  e  integrazioni  al  tariffario  da  applicare  in  relazione  alle 
 istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”; 

 -  la  V^  circolare  della  Regione  Emilia  Romagna  PG/2008/187404  del  01/08/2008  “Prevenzione  e 
 riduzione  integrate  dell’inquinamento  (IPPC)  –  Indicazioni  per  la  gestione  delle  Autorizzazioni 
 Integrate  Ambientali  rilasciate  ai  sensi  del  D.Lgs.  59/05  e  della  Legge  Regionale  n.  21  del  11 
 ottobre 2004”; 

 -  la  determinazione  di  Giunta  Regionale  n.  497  del  23/04/2012  “Indirizzi  per  il  raccordo  tra 
 procedimento  unico  del  SUAP  e  procedimento  AIA  (IPPC)  e  per  le  modalità  di  gestione 
 telematica; 

 -  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1795  del  31/10/2016  “Direttiva  per  lo  svolgimento  di 
 funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA, in attuazione della L.R. n.13/2015”; 

 -  la  determinazione  dirigenziale  n.  356  del  13/01/2022  del  Servizio  Valutazione  Impatto  e 
 Promozione  Sostenibilità  Ambientale  della  Regione  Emilia  Romagna  “Approvazione  della 
 programmazione  regionale  dei  controlli  per  le  installazioni  con  Autorizzazione  Integrata 
 Ambientale  (AIA)  per  il  triennio  2022-2024,  secondo  i  criteri  definiti  con  la  deliberazione  di 
 Giunta Regionale n. 2124/2018”; 

 premesso  che  per  l'attività  oggetto  della  presente  non  sono  state  pubblicate  né  BAT  né  BATc, 
 ma possono essere tenuti in considerazione i seguenti riferimenti: 
 -  il  DM  31/01/2005  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  n.  107  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie 

 generale  135  del  13  giugno  2005  “Emanazione  di  linee  guida  per  l’individuazione  e  l’utilizzazione 
 delle  migliori  tecniche  disponibili,  per  le  attività  elencate  nell’allegato  I  del  D.Lgs.  372/99”  (oggi 
 sostituito dal D.Lgs. 152/06 – ndr)”; 

 -  il  REF  “  JRC  Reference  Report  on  Monitoring  of  Emissions  to  Air  and  Water  from  IED 
 Installations” pubblicato dalla Commissione Europea nel Luglio 2018  ; 

 -  il  BRef  “Energy  efficiency”  di  febbraio  2009  presente  all’indirizzo  internet  “eippcb.jrc.es”, 
 formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009; 
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 richiamata  la  Determinazione  n.  2683  del  29/05/2018  con  la  quale  è  stata  rilasciata 
 l’autorizzazione  integrata  ambientale  a  Fenice  S.p.A.,  avente  sede  legale  in  Via  Acqui  n.  86  in 
 comune  di  Rivoli  (To),  in  qualità  di  gestore  dell’attività  accessoria  di  fornitura  energetica  compresa 
 e  tecnicamente  connessa  all’installazione  per  il  trattamento  e  il  rivestimento  di  metalli  sita  in  Via 
 Pico della Mirandola n. 72 a Modena, gestita da CNH Industrial Italia S.p.A.; 

 richiamata  la  Determinazione  n.  5123  del  05/10/2018  e  la  Determinazione  n.  6405  del 
 16/11/2021  di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata; 

 vista  la  documentazione  trasmessa  in  data  23/05/2022  da  Edison  Next  S.p.A.,  avente  sede  in 
 Via  Acqui  n.  86  in  comune  di  Rivoli  (To),  assunta  agli  atti  della  scrivente  con  prot.  n.  85701  del 
 23/05/2022,  con  la  quale  si  comunica  il  cambio  di  denominazione  sociale  a  far  data  dal 
 11/05/2021  ,  come  da  atto  notarile  n.  rep.  82.022  -  raccolta  16.106  del  notaio  Francesco  Pene  Vidari. 
 Pertanto viene richiesta la  voltura dell’AIA  ; 

 considerato  che,  in  base  a  quanto  risulta  dalla  documentazione  sopra  citata,  con  la  voltura  non 
 cambiano  le  modalità  gestionali  ed  operative  relative  all’installazione  in  oggetto  e  pertanto  si  ritiene 
 che  permangano  le  medesime  condizioni  di  tutela  e  salvaguardia  che  hanno  permesso  il  rilascio  dei 
 precedenti atti di AIA; 

 richiamate: 
 -  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  DEL-2019-96  con  la  quale  sono  stati  istituiti  gli 

 Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022; 
 -  la  Determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Autorizzazioni  e  Concessioni  Centro  n.  959/2021 

 con  cui  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  di  funzione  dal  01/01/2022  al  31/10/2022,  tra  cui  quello 
 alla dott.ssa Anna Maria Manzieri; 

 reso noto che: 
 -  il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Barbara  Villani,  Responsabile  del  Servizio 

 Autorizzazione e Concessioni (SAC) di Modena; 
 -  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  il  Direttore  Generale  di  Arpae 

 e  il  Responsabile  del  trattamento  dei  medesimi  è  la  dott.ssa  Barbara  Villani,  Responsabile  del 
 Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  (SAC)  Arpae  di  Modena,  con  sede  in  Via  Giardini  n.  472  a 
 Modena; 

 -  le  informazioni  che  devono  essere  rese  note  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  sono 
 contenute  nella  “Informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali”,  consultabili  presso  la  segreteria 
 del  S.A.C.  Arpae  di  Modena,  con  sede  di  Via  Giardini  n.472  a  Modena,  e  visibile  sul  sito  web 
 dell’Agenzia, www.arpae.it; 

 per quanto precede, 

 l’Incaricato di Funzione determina 

 -  la  voltura  a  far  data  dal  11/05/2021  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  di  cui  alla 
 Determinazione  n.  2683  del  29/05/2018  e  s.m.,  a  favore  della  ditta  EDISON  NEXT  S.p.A.,  avente 
 sede  legale  in  Via  Acqui  n.  86  in  comune  di  Rivoli  (To),  in  qualità  di  gestore  dell’attività 
 accessoria  per  la  produzione  di  energia,  sita  in  Via  Pico  della  Mirandola  n.  72  in  comune  di 
 Modena; 

 - di stabilire che: 
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 1.  la  presente  autorizzazione  consente  la  prosecuzione  dell’attività  di  fornitura  dei  servizi 
 energetici  (vapore,  aria  compressa,  energia  elettrica)  a  CNH  Industrial  Italia  S.p.A.,  gestore 
 dell’installazione  per  il  trattamento  e  il  rivestimento  di  metalli  sita  in  Via  Pico  della  Mirandola 
 n. 72 a Modena; 

 2.  il  presente  provvedimento  revoca  e  sostituisce  le  seguenti  autorizzazioni  già  di  titolarità 
 della Ditta: 

 Settore 
 ambientale 

 Autorità che ha rilasciato 
 l’autorizzazione o la comunicazione 

 Estremi autorizzazione 
 (n° e data di emissione)  NOTE 

 tutti  Arpae di Modena 
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni 

 Determinazione n. 2683 
 del 29/05/2018  rilascio AIA 

 tutti  Arpae di Modena 
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni 

 Determinazione n. 5123 
 del 05/10/2018  modifica non sostanziale AIA 

 tutti  Arpae di Modena 
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni 

 Determinazione n. 6405 
 del 16/11/2021  modifica non sostanziale AIA 

 3.  l’allegato  I  alla  presente  AIA  “Condizioni  dell’autorizzazione  integrata  ambientale”  ne 
 costituisce parte integrante e sostanziale; 

 4.  il  presente  provvedimento  è  comunque  soggetto  a  riesame  qualora  si  verifichi  una  delle 
 condizioni previste dall’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda; 

 5.  nel  caso  in  cui  intervengano  variazioni  nella  titolarità  della  gestione  dell’installazione,  il 
 vecchio  gestore  e  il  nuovo  gestore  ne  danno  comunicazione  entro  30  giorni  all'Arpae  di 
 Modena, anche nelle forme dell’autocertificazione; 

 6.  Arpae  di  Modena  effettua  quanto  di  competenza  come  da  art.  29-decies  del  D.Lgs.  152/06 
 Parte  Seconda.  Arpae  può  effettuare  il  controllo  programmato  in  contemporanea  agli 
 autocontrolli  del  gestore.  A  tal  fine,  solo  quando  appositamente  richiesto,  il  gestore  deve 
 comunicare  tramite  PEC  o  fax  ad  Arpae  (sezione  territorialmente  competente  e  “Unità 
 prelievi  delle  emissioni”  presso  la  sede  di  Via  Fontanelli,  Modena)  con  sufficiente  anticipo  le 
 date  previste  per  gli  autocontrolli  (campionamenti)  riguardo  le  emissioni  in  atmosfera  e  le 
 emissioni sonore; 

 7.  i  costi  che  Arpae  di  Modena  sostiene  esclusivamente  nell’adempimento  delle  attività 
 obbligatorie  e  previste  nel  Piano  di  Controllo  sono  posti  a  carico  del  gestore  dell’installazione, 
 secondo  quanto  previsto  dal  D.M.  24/04/2008  in  combinato  con  la  D.G.R.  n.  1913  del 
 17/11/2008 e con la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, richiamati in premessa; 

 8.  sono  fatte  salve  le  norme,  i  regolamenti  comunali,  le  autorizzazioni  in  materia  di  urbanistica, 
 prevenzione  incendi,  sicurezza  e  tutte  le  altre  disposizioni  di  pertinenza,  anche  non 
 espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti; 

 9.  sono fatte salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale; 
 10.  fatto  salvo  quanto  ulteriormente  disposto  in  tema  di  riesame  dall'art.  29-octies  del  D.Lgs. 

 152/06  Parte  Seconda,  la  presente  autorizzazione  deve  essere  sottoposta  a  riesame  ai  fini  del 
 rinnovo  entro  il  31/05/2030  .  A  tale  scopo,  il  gestore  dovrà  presentare  adeguata 
 documentazione  contenente  l'aggiornamento  delle  informazioni  di  cui  all'art.  29-ter  comma  1 
 del D.Lgs. 152/06; 

    D e t e r m i n a    i n o l t r e 

 -  di stabilire  che: 
 a)  il  gestore  deve  rispettare  i  limiti,  le  prescrizioni,  le  condizioni  e  gli  obblighi  indicati  nella 

 Sezione D dell’allegato I (“Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”); 
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 b)  la  presente  autorizzazione  deve  essere  mantenuta  valida  sino  al  completamento  delle  procedure 
 previste  al  punto  D2.12  “sospensione  attività  e  gestione  del  fine  vita  dell’installazione” 
 dell’Allegato I alla presente; 

 -  di  inviare  copia  della  presente  autorizzazione  allo  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  del 
 Comune  di  Modena  per  il  rilascio  alla  Ditta  Edison  Next  S.p.A.  e  per  l’inoltro  al  Comune  di 
 Modena; 

 -  di  dare  atto  che  contro  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  del  D.Lgs.  2  luglio  2010  n.  104,  gli 
 interessati  possono  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente  entro  60 
 giorni  decorrenti  dalla  notificazione,  comunicazione  o  piena  conoscenza  dello  stesso.  In 
 alternativa,  ai  sensi  del  DPR  24  novembre  1971  n.  1199,  gli  interessati  possono  proporre  ricorso 
 straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  decorrenti  dalla  notificazione, 
 comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione; 

 -  di  stabilire  che,  ai  fini  degli  adempimenti  in  materia  di  trasparenza,  per  il  presente  provvedimento 
 autorizzativo  si  provvederà  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013  e  del 
 vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae; 

 -  di  stabilire  che  il  procedimento  amministrativo  sotteso  al  presente  provvedimento  è  oggetto  di 
 misure  di  contrasto  ai  fini  della  prevenzione  della  corruzione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  alla 
 Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae. 

 La presente autorizzazione comprende n. 1 allegato. 

 Allegato I:  CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 

 IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO 
 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  DI MODENA 

 Dr.ssa Anna Maria Manzieri 

 Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti. 
 da sottoscrivere in caso di stampa 

 La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

 Data ……….………. Firma …………….………………………………………….. 
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ALLEGATO I – Voltura AIA

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ditta EDISON NEXT S.p.A.

● Rif. int. n. 06439101004/240
● sede legale in Via Acqui n. 86, Comune di Rivoli (To)
● impianto presso installazione CNH S.p.A., Via Pico della Mirandola, n.72 a Modena
● attività accessoria per la fornitura dei servizi energetici

A  SEZIONE INFORMATIVA

A1   DEFINIZIONI
 AIA
Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all’esercizio delle attività definite nell’Allegato
I della Direttiva 2010/75/CE e D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).
 Autorità competente
L’Amministrazione che effettua la procedura relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi delle vigenti disposizioni normative (Arpae di Modena).
 Gestore
Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte,
l’installazione o l'impianto, oppure che dispone di un potere economico determinante
sull’esercizio tecnico dei medesimi (Edison Next S.p.A.).
 Installazione
Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’Allegato VIII del
D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa
con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È
considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso
gestore.
A tal proposito nel presente documento il termine installazione si riferisce alla parte relativa
all'attività accessoria di gestione della centrale termica per la produzione di vapore ad uso
riscaldamento e tecnologico e distribuzione dei vettori energetici (quali energia elettrica ed aria
compressa).

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione
sono le medesime di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

A2   INFORMAZIONI SULL’INSTALLAZIONE
L'impianto gestito da Edison Next S.p.A. per la fornitura dei servizi energetici all’installazione di
CNH Industrial Italia S.p.A. in Via Pico della Mirandola n. 72 a Modena ha alcune emissioni in
atmosfera ed è stato autorizzato dalla Provincia di Modena ai sensi del D.Lgs. 152/06, con
determinazione n. 165/2012.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014 che ha introdotto una nuova
definizione di installazione soggetta ad AIA (modificando il D.Lgs 152/06), l'impianto in oggetto
rientra nella suddetta definizione quale “attività connessa”. Pertanto, pur non variando alcun

Pagina 1 di 22
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA



elemento dal punto di vista impiantistico, sulla base di indicazioni della Regione Emilia
Romagna, si è ritenuto necessario sostituire con AIA la suddetta autorizzazione.

In data 23/05/2022 è stata richiesta la voltura dell’AIA, a seguito di cambio di ragione sociale
da Fenice S.p.A. ad Edison Next S.p.A., a decorrere dal 11/05/2022; non sono state segnalate
variazioni dell’assetto impiantistico e gestionale già autorizzato.

B SEZIONE FINANZIARIA

 B1  CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE
Per il rilascio della voltura dell’AIA non è dovuto il pagamento di alcuna tariffa istruttoria.

C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

 C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE E DESCRIZIONE DEL
PROCESSO PRODUTTIVO E DELL’ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO
 C1.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE
Inquadramento meteo-climatico dell’area
Il territorio provinciale può essere diviso in quattro comparti geografici principali, differenziati
tra loro sia sotto il profilo puramente topografico, sia per i caratteri climatici. Si individua infatti
una zona di pianura interna, una zona pedecollinare, una zona collinare e valliva e la zona
montana.
Il comune di Modena si trova collocato nella zona di pianura interna, dove si hanno condizioni
climatiche tipiche del clima padano/continentale: scarsa circolazione aerea, con frequente
ristagno d’aria per presenza di calme anemologiche e formazioni nebbiose. Queste ultime, più
frequenti e persistenti nei mesi invernali, possono fare la loro comparsa anche durante il periodo
estivo. Gli inverni, più rigidi, si alternano ad estati molto calde ed afose per elevati valori di
umidità relativa.
La stazione meteorologica provvista di anemometro più prossima al sito in cui è ubicata la ditta
in esame è quella urbana, collocata in Via Santi n. 40 a Modena. Dall’elaborazione dei dati
anemometrici misurati nella stazione, posta a 37 metri di quota, la percentuale di calme di vento
(intensità del vento < 1 m/s) è dell’ordine del 15% dei dati orari annui; le direzioni prevalenti di
provenienza sono collocate lungo l’asse est/ovest.
Nel periodo 2001-2017 le precipitazioni registrate dalla stazione meteorologica ubicata nel
Comune di Modena, connotano il 2006, il 2011 e il 2017 come gli anni più secchi, mentre il
2004 e il 2010 come quelli più piovosi (975 mm e 875 mm di pioggia). Nel 2017 gli eventi
piovosi più significativi si sono verificati nei mesi di settembre e novembre (precipitazione
mensile superiore a 90 mm); i mesi più secchi sono risultati gennaio, luglio, agosto e ottobre. La
precipitazione media climatologica (intervallo temporale 1991-2015) elaborata da Arpae-SIM,
per il Comune di Modena, risulta di 655 mm.
La temperatura media annuale nel 2017 (dato estratto sempre dalla stazione meteo ubicata nel
Comune di Modena) è risultata di 15.2°C, contro una media climatologica (intervallo temporale
1991-2015) elaborata da Arpae-SIM, per il Comune di Modena, di 14.5°C. Nel 2017, è stata
registrata una temperatura massima di 39.1°C e una minima di -4.9°C.

Inquadramento dello stato della qualità dell’aria locale
Il PM10 è un inquinante critico su tutto il territorio provinciale, soprattutto per quanto riguarda il
rispetto del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero (50 µg/m3).
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Nel 2017 il numero di superamenti è stato complessivamente superiore a quello registrato nel
periodo 2013-2016. Questa situazione è stata anche favorita dalle condizioni meteorologiche, che
nel periodo invernale 2017 hanno presentato frequenti condizioni favorevoli alla formazione e
accumulo di PM10 (alta pressione, assenza di precipitazioni e scarsa ventilazione). Il valore
limite giornaliero di 50 μg/m3 è stato superato per oltre 35 giorni (numero massimo definito
dalla norma) in tutte le stazioni della Provincia; nel comune di Modena sono stati registrati 83
superamenti nella stazione di Giardini (stazione di traffico urbano) e 65 in quella di Parco Ferrari
(stazione di fondo urbano).
Il valore limite annuale di PM10 è stato invece rispettato in tutte le stazioni della rete di
monitoraggio regionale, così come quello relativo ai PM2.5. Confrontando l'andamento del 2017
con gli anni precedenti, si nota come le concentrazioni medie annue di polveri siano state
superiori a quelle osservate nel 2016, con valori tuttavia inferiori rispetto agli anni fino al 2011.
Per quanto riguarda le concentrazioni medie annuali di biossido di azoto, nel periodo 2013-2017
la situazione risulta stabile nelle stazioni di fondo urbano, suburbano e rurale e in miglioramento
rispetto al periodo precedente. Nel 2017 sono stati registrati superamenti del limite normativo di
40 µg/m3 nelle stazioni della Rete Regionale di Qualità dell’Aria classificate da traffico:
Giardini (42 µg/m3) nel Comune di Modena e San Francesco (45 µg/m3) situata nel Comune di
Fiorano Modenese. Queste criticità risultano comunque inferiori ai valori rilevati prima del 2010.
Oltre ai dati misurati dalle stazioni, è possibile consultare quelli elaborati dal modulo PESCO,
implementato da Arpae – Servizio Idro Meteo Clima, che integra le informazioni provenienti
dalla rete di monitoraggio con le simulazioni del modello chimico e di trasporto NINFA, la cui
risoluzione spaziale, pari a 1 km, non permette però di valutare specifiche criticità localizzate
(hot-spot). Questi dati rappresentano pertanto, una previsione dell’inquinamento di fondo, cioè
lontano da sorgenti emissive dirette.

Nell’anno 2017, sono stati stimati i seguenti valori, intesi come media su tutto il territorio
comunale:
• PM10: media annuale 31 µg/m3 a fronte di un limite di 40 µg/m3 e 58 superamenti annuali del
limite giornaliero a fronte di un limite di 35.
• NO2: media annuale di 25 µg/m3 (dato 2016) a fronte di un limite di 40 µg/m3.
• PM2.5: media annuale di 22 µg/m3 a fronte di un limite di 25 µg/m3.

Le criticità relative a polveri ed ossidi di azoto emergono anche da quanto riportato nell’Allegato
2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2020, approvato dalla
Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 e in vigore dal 21 aprile
2017, in cui il Comune di Modena viene classificato come area di superamento dei valori limite
per i PM10 e per l’NO2. Mentre polveri fini e biossido di azoto presentano elevate
concentrazioni in inverno, nel periodo estivo le criticità sulla qualità dell’aria sono invece legate
all’inquinamento da ozono, con numerosi superamenti sia del Valore Obiettivo sia della Soglia di
Informazione, fissati dalla normativa per la salute umana (DL 155 13/08/2010). I trend delle
concentrazioni non indicano, al momento, un avvicinamento ai valori limite. Poiché questo tipo
di inquinamento si diffonde con facilità a grande distanza, elevate concentrazioni di ozono si
possono rilevare anche molto lontano dai punti di emissione dei precursori, quindi in luoghi dove
non sono presenti sorgenti di inquinamento, come ad esempio le aree verdi urbane ed
extraurbane e in montagna.

Idrografia di superficie
Il territorio del Comune di Modena è lambito ad ovest dal fiume Secchia e ad est dal fiume
Panaro; entrambi presentano un alveo con andamento Sud Ovest - Nord Est con tendenza a
disporsi pressappoco paralleli nella zona settentrionale del territorio comunale.
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Ambedue presentano un tratto di alveo, quello più meridionale, ampio, a canali anastomizzati,
infossato rispetto al piano campagna; mentre nella parte più settentrionale dove il fiume si
presenta arginato, si assiste ad un forte restringimento della sezione di deflusso e ad un
andamento più lineare e continuo, salvo il tratto del Panaro nella zona orientale del centro
abitato, che presenta un andamento tendenzialmente meandriforme.
La maggior parte della rete idrografica superficiale secondaria del territorio del Comune di
Modena è tributaria del fiume Panaro, che dista dallo stabilimento poco meno di 5 km, mentre
quella a Nord Ovest  confluisce nel fiume Secchia, che scorre a poco più di 1,5 km dall’azienda.
Il territorio del Comune di Modena è solcato anche da numerosi canali prevalentemente ad uso
misto, tra i quali il Canale di Montanari, che attraversa l’area dello stabilimento e il Fosso
Quartezza, poco più a nord; entrambi confluiscono nel Cavo Soratore che scorre nelle immediate
vicinanze dello stabilimento, il quale a sua volta confluisce nel canale Naviglio con flusso idrico
SSO-NNE.
Dal punto di vista della criticità idraulica, secondo quanto definito nella Tavola 2.3 del PTCP
“Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”, l'area in cui insiste l'azienda
non ricade in un territorio con criticità idrauliche.
Le stazioni più rappresentative dell’areale oggetto di indagine, appartenenti alla rete di
monitoraggio Regionale, sono il Ponticello di Sant'Ambrogio sul fiume Panaro e la stazione
posta sul Tiepido a Portile. Lo stato ecologico di entrambe le stazioni si classifica di qualità
sufficiente.
Peggiore risulta la situazione del canale Naviglio, recettore del depuratore di Modena, che serve
gli abitati di Modena e Formigine, il cui stato ecologico si classifica come cattivo.
Anche il reticolo minore presenta una qualità pessima a causa delle caratteristiche idrologiche
intrinseche, che rendono difficoltoso l’ attuazione dei naturali fenomeni autodepurativi per
contrastare i carichi in esso veicolati.

Idrografia profonda e vulnerabilità dell’acquifero
L’area oggetto di indagine, da un punto di vista idrogeologico, appartiene alla conoide
appenninica del fiume Secchia è costituita da numerose alternanze di depositi grossolani e fini di
spessore variabile che raggiungono anche diverse decine di metri, con una organizzazione
interna ben riconosciuta che si può riassumere come segue:
• acquitardo basale - la porzione basale è costituita da alcuni metri di limi più o meno argillosi. I
depositi fini basali sono caratterizzati da una grande continuità laterale;
• alternanza di depositi fini e grossolani - la porzione intermedia è composta da depositi fini
dominati da limi alternati a sabbie e/o argille e comprendenti ghiaie, sia sotto forma di corpi
isolati, sia sotto forma di corpi tabulari. Tale porzione è spessa alcune decine di metri;
• corpi tabulari grossolani - la porzione superiore di ogni alternanza è costituita da sedimenti
ghiaiosi, amalgamati tra loro sia orizzontalmente che verticalmente, ed organizzati in potenti
corpi tabulari. Lo spessore di questi depositi varia da circa 5 m fino ad alcune decine di metri e la
loro continuità laterale può arrivare a 20–30 chilometri.
Nelle porzioni prossimali si formano corpi di ghiaie amalgamati tra loro senza soluzione di
continuità, data l’assenza di acquitardi basali: pertanto i depositi ghiaiosi possono occupare
ampie parti della superficie topografica e nella terza dimensione raggiungere spessori anche di
molte decine di metri. Questi corpi di ghiaie amalgamati ed i lobi di conoide, descritti in
precedenza, sono sede dei principali acquiferi presenti in regione.
La circolazione idrica è elevata, come testimoniato dall’età delle acque dedotta dall’analisi
isotopica (Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna: Attività B, 2003). In
questo settore avviene la ricarica diretta delle falde, indotta da infiltrazioni efficaci per
dispersione dagli alvei principali e secondari; sono presenti flussi laterali provenienti dai settori
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delle conoidi minori e di conoide pedemontana. La circolazione si sviluppa all’interno dei corpi
grossolani di conoide, isolati tra loro dai principali acquitardi, che costituiscono buone barriere di
permeabilità.
Procedendo verso valle i sedimenti fini si interpongono e separano tra loro i corpi ghiaiosi di
conoide mentre in superficie seppelliscono le ghiaie più superficiali. Si costituisce pertanto un
sistema acquifero detto multifalda, progressivamente compartimentato, caratterizzato da falda
confinata e in alcune zone da falda libera, queste ultime collocate nelle porzioni di acquifero più
superficiale. Lo scambio falda-fiume viene a limitarsi alle porzioni più superficiali, con
alimentazione prevalente dal fiume alle falde.
I livelli piezometrici tra lobi di conoide sovrapposti possono essere diversi tra loro anche di
alcune decine di metri. Fenomeni di drenanza possono avvenire tra diverse parti dell’acquifero,
in particolare, in presenza di forti prelievi e in relazione a forti differenze di piezometria tra le
diverse falde. I movimenti verticali tra falde si sviluppano in particolare nei settori caratterizzati
da litologie limoso-sabbiose o nelle porzioni più prossimali, dove gli acquitardi hanno una
minore continuità laterale.
Sono stati rilevati gradienti idraulici delle falde pari al 7-12 per mille nelle zone apicali e
intermedie delle conoidi, mentre valori pari a 2-3 per mille si rilevano per le zone intermedie e
distali.
La pressione antropica sui sistemi naturali descritti, può portare ad una modifica non trascurabile
di quanto sopra riportato. Infatti la continuità laterale degli acquitardi può essere indebolita o
interrotta dal grande numero di pozzi presenti nelle conoidi, i quali possono indurre un flusso
idrico attraverso gli acquitardi stessi; la presenza di prelievi di vasta entità può causare modifiche
anche rilevanti del quadro piezometrico, con richiamo verso i pozzi di masse idriche e linee di
flusso concentriche dal raggio di diversi chilometri.
Le unità in oggetto presentano le migliori caratteristiche in termini qualitativi delle acque
sotterranee. La caratteristica peculiare dello stato chimico nella conoide del Secchia è dovuta alla
presenza di solfati in relazione alla alimentazione naturale da acque superficiali cariche di ioni
SO4, che differenziano in modo marcato tale unità dalle circostanti. La conoide del fiume
Secchia è sede del 70% dei prelievi ad uso acquedottistico presenti nella provincia di Modena ad
indicare l’importanza strategica delle falde presenti negli acquiferi sottesi.
L’area in cui ricade l’azienda si colloca internamente ma al margine dell’area caratterizzata da
ricchezza di falde idriche. Dall'analisi della Tavola 3.1 del PTCP “Rischio inquinamento acque:
vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale”, lo stabilimento si trova in un settore a
media vulnerabilità.
Sulla base dei dati raccolti attraverso la rete di monitoraggio regionale gestita da Arpae, il dato
quantitativo relativo al livello di falda, denota valori di Piezometria tra i 30 e i 40 m s.l.m., con
valori di Soggiacenza compresi tra 0 e -5 metri dal piano campagna.
Per quanto attiene gli aspetti qualitativi della falda profonda, la Conducibilità media dell’area in
esame si attesta intorno 1000-1100 µS/cm, mentre il grado di Durezza, riportato in gradi francesi,
che è legato principalmente ai sali di calcio e magnesio, presenta valori medi di 45-50 °F.
Infatti il territorio modenese, risentendo ancora dell’influenza del fiume Secchia, presenta valori
medio-alti di Solfati (110-130 mg/l) e di Cloruri (80-100 mg/l).
Le concentrazioni di Nitrati raggiungono i 50 mg/l, mentre l’Ammoniaca risulta assente,
coerentemente con le condizioni ossidoriduttive della falda.
In modo analogo, il Ferro e il Manganese, che mostrano un comportamento abbastanza simile,
presentano concentrazioni che si attestano sui 200-300 µg/l nel caso del primo e 50-100µg/l per
il secondo.
Il Boro si rileva in concentrazioni di 200-300 µg/l, mentre risultano assenti l’Arsenico e le
sostanze organo-alogenate.
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Rumore
Secondo la classificazione acustica approvata con D.C.C. n.59 del 17/11/2016 il comune di
Modena ha classificato l’area in cui è presente la ditta in esame in classe V.
La declaratoria delle classi acustiche contenuta nel D.P.C.M. 14 novembre 1997, definisce la
classe V come area prevalentemente industriale, con poche abitazioni. I limiti di immissione
assoluta di rumore propri di tale classe acustica sono 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA nel
periodo notturno; sono validi anche i limiti di immissione differenziale, rispettivamente 5 dBA
nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo notturno.
L’area in cui si trova la ditta confina a sud con la fascia di classe IV della linea ferroviaria, a
ovest con aree in classe IV e V, a nord con la fascia di classe IV di via della Suore e a est con
un’area classificata in classe III di tipo residenziale.
La vicinanza con quest'ultima area e con quella, sempre in classe III e di tipo residenziale
presente a nord di via delle Suore, potrebbe rappresentare una potenziale criticità.

C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL’ATTUALE ASSETTO
IMPIANTISTICO
Edison Next S.p.A. fornisce a CNH Industrial Italia S.p.A. i servizi energetici necessari allo
svolgimento di tutte le attività produttive ed in particolare produce :
- vapore per utilizzi tecnologici e di riscaldamento;
- aria compressa;
La ditta gestisce inoltre le infrastrutture energetiche di trasformazione e distribuzione interne
all’intera area e un gruppo elettrogeno dedicato (275 KvA – 667 KW).

La centrale termica utilizza gas metano come combustibile ed ha una potenzialità totale pari a
40,916 MWt; più precisamente è costituita da n° 3 generatori di vapore:

• Caldaia 1 “Nuova Sigma” (20.080 kW)
• Caldaia 2 “Galleri” (18.846 kW)
• Caldaia 3 “Viessman” (1.990 kW)

Tali caldaie vengono utilizzate per l’erogazione del servizio tecnologico e per il riscaldamento.

C2 VALUTAZIONE DEL GESTORE: IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI
CONSIDERATE. PROPOSTA DEL GESTORE
 C2.1 IMPATTI, CRITICITÀ INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE
C2.1.1  EMISSIONI IN ATMOSFERA
L’immissione di sostanze inquinanti nell’atmosfera è associata, per l’impianto in esame,
sostanzialmente alle emissioni convogliate.

Gli inquinanti principali generati dall’attività sono CO e NOx.

Non sono presenti emissioni fuggitive e diffuse significative.

C2.1.2  PRELIEVI E SCARICHI IDRICI
I processi di Edison Next non generano scarichi diretti in pubblica fognatura. Alcuni reflui di
modesta quantità e trascurabile impatto sono generati dai processi di Edison Next e confluiscono,
tramite la rete fognaria del comprensorio, all’impianto di depurazione a servizio di CNH
Industrial Italia S.p.a. che la stessa Edison Next gestisce e di cui divide la responsabilità del
rispetto dei limiti allo scarico.
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L’approvvigionamento idrico per le acque di processo utilizzate per il funzionamento della
Centrale Termica avviene sia da pozzo che da acquedotto ed è funzionale alla produzione di
acqua osmotizzata e demineralizzata. I prelievi avvengono dalle acque del pozzo in concessione
a CNH Industrial Italia S.p.A..
In merito ai carichi inquinanti ed ai volumi di refluo scaricato si rimanda pertanto all’AIA di
CNH Industrial Italia S.p.a. così come per il prelievo idrico.

C2.1.3 RIFIUTI
Le tipologie di rifiuti prodotte sono tipiche dell'attività.

I rifiuti prodotti vengono gestiti in regime di “deposito temporaneo” ai sensi dell’art. 183 comma
1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Per ciascuna tipologia è stata individuata una specifica zona di deposito all’interno del sito.
L’area principale di deposito dei rifiuti è indicata con la lettera “G - Isola Ecologica” ed è
pavimentata ed impermeabilizzata con asfalto bituminoso; all’interno di tale area non sono
presenti né caditoie né tombini che recapitano nelle acque meteoriche.

C2.1.4 EMISSIONI SONORE
L’area di pertinenza è assegnata, dalla vigente zonizzazione acustica comunale, ad una classe V
con limiti d’immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte; sono validi anche i limiti di
immissione differenziale, rispettivamente 5 dBA nel periodo diurno e 3 dBA nel periodo
notturno.
Le emissioni sonore della ditta sono riconducibili unicamente alle sorgenti legate alle centrali
termiche ed agli strumenti ad aria compressa; in particolare si evidenzia che sul lato in cui sono
situate le centrali termiche aziendali non risultano ricettori abitativi e che pertanto occorre
rispettare unicamente il limite di immissione assoluto.
La valutazione di impatto acustico a cui la Ditta fa riferimento nella domanda di AIA è del
30/03/2017.
In base ai risultati ottenuti, il tecnico della Ditta ha attestato la compatibilità acustica
dell’impianto, sia per il periodo diurno che quello notturno.

C2.1.5 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE
Le materie prime utilizzate da Edison Next s.p.a. sono costituite da additivi per l’impianto di
depurazione delle acque reflue di CNH Industrial Italia S.p.a., in particolare sodio ipoclorito e
cloruro ferrico, che vengono stoccati in serbatoi fuori terra ispezionabili su tutti i lati e collocati
su appositi bacini di contenimento o in idonei fabbricati con grigliati che contengono eventuali
sversamenti. In particolare l’ipoclorito di sodio è collocato in un serbatoio in PE da 6 mc in un
locale chiuso, dotato di pompe dosatrici e bacino di contenimento; il cloruro ferrico viene
conferito in autobotte ed è stoccato in un serbatoio da 5 mc dotato anch’esso di pompe dosatrici e
bacino di contenimento, ma situato in area esterna.
Altri additivi utilizzati come inibitore di corrosione ed alcalinizzante volatile vengono invece
stoccati internamente negli imballaggi originali.
Il gasolio è impiegato solamente per l’alimentazione del gruppo elettrogeno di emergenza ed è
stoccato nel serbatoio integrato nel gruppo elettrogeno. Le eventuali perdite sono comunque
confinate in apposito bacino di contenimento.
Per tutte le tipologie di materie prime sono state predisposte delle apposite Istruzioni Operative
per la gestione di eventuali sversamenti accidentali.
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La documentazione allegata alla domanda è corredata della “comunicazione di verifica di
sussistenza” completa di tutti gli elementi previsti dal D.M. n°272 del 13/11/2014 e la ditta
ritiene di non essere soggetta alla Relazione di Riferimento.

C2.1.6 CONSUMI
Consumi idrici
I consumi idrici non sono significativi.

Consumi energetici
Le singole macchine sono state dimensionate al meglio, in base ai dati di progetto, per
permettere un elevato risparmio energetico.

Consumo di materie prime
Le principali materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono il gas metano, additivi per la
depurazione e le parti di ricambio.

C2.1.7 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
Si rimanda al Piano di Emergenza elaborato da CNH Industrial Italia S.p.A..

C2.1.8 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI
Il riferimento ufficiale per l’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (di seguito MTD)
e/o BAT per il settore energetico e per gli impianti di combustione è costituito dalla Decisione di
Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni
sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 201/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, dette BAT Conclusion (BATc).
L’attività della ditta Edison Next S.p.A. non ricade direttamente in AIA, ma risulta come attività
connessa ad una installazione in AIA, pertanto le BATc non sarebbero applicabili. Tuttavia il
gestore ha presentato un quadro riassuntivo di confronto che si riporta di seguito:

Fase Descrizione Stato di
applicazione Rif. MTD

InstaIIazione
Edison Next

Operare secondo un sistema di gestione
ambientale APPLICATA Par. 1.1 BATC for Large

Combustion Plants

CT Dosaggio e miscela di combustibili APPLICATA Par. 1.3 BATC for Large
Combustion Plants

CT Manutenzione del sistema di combustione APPLICATA Par. 1.3 BATC for Large
Combustion Plants

CT
L’ottimizzazione della combustione riduce al minimo il

contenuto di sostanze incombuste negli effluenti
gassosi e nei residui solidi della combustione

APPLICATA Par. 1.4 BATC for Large
Combustion Plants

CT
Riduzione al minimo del consumo energetico interno

(ed esempio, maggiore efficienza della pompa
dell’acqua di alimentazione)

APPLICATA Par. 1.4 BATC for Large
Combustion Plants

CT
Riutilizzo di una parte del calore recuperato
dall’effluente gassoso della combustione per

preriscaldare l’aria che è usata nella combustione
APPLICATA Par. 1.4 BATC for Large

Combustion Plants

C2.2 PROPOSTA DEL GESTORE
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Il gestore dell’installazione, a seguito della valutazione di inquadramento ambientale e
territoriale e degli impatti esaminati conferma la situazione impiantistica attuale.

C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL’ASSETTO IMPIANTISTICO
PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL’ASSETTO
IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC
L’assetto impiantistico proposto dal gestore utilizza uno schema produttivo assodato che nel
tempo si è ottimizzato anche dal punto di vista ambientale.

● Materie prime e rifiuti
In riferimento a quanto dichiarato dal gestore, non si rilevano necessità di interventi e si ritiene
accettabile l’assetto impiantistico e gestionale proposto.

● Bilancio idrico
In riferimento a quanto dichiarato dal gestore, non si rilevano necessità di interventi da parte del
gestore e si ritiene accettabile l’assetto impiantistico e gestionale proposto.

● Energia
Visto quanto dichiarato dal gestore, si ritiene che le prestazioni siano allineate con quanto
previsto dal BRef “Energy efficiency” citato in premessa; a questo riguardo si ritiene accettabile
l’assetto impiantistico e gestionale proposto.

● Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera sono dovute principalmente agli impianti termici; si evidenzia in
particolare che le caldaie che originano i punti di emissione E1, E2 ed E3 erano già autorizzate
per le emissioni in atmosfera con Determina n. 165 del 26/04/2012.
Alcuni limiti e frequenze degli autocontrolli sono stati rivisti successivamente all’entrata in
vigore del D.Lgs 183/2017, che ha modificato le soglie per gli impianti di combustione; in
particolare, anche l’emissione E3, precedentemente in deroga, ora rientra fra i medi impianti di
combustione.
Oltre a tali punti di emissione si ritiene opportuno inserire anche lo sfiato del silos contenente la
calce idrata a servizio dell’impianto di trattamento acque reflue di CNH Industrial Italia S.p.A..

● Protezione del suolo e delle acque sotterranee
In riferimento a quanto dichiarato dal gestore, non si rilevano necessità di interventi da parte
dell’Azienda e si ritiene accettabile l’assetto impiantistico e gestionale proposto.

● Impatto acustico
La documentazione di valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente rappresenta
un quadro accettabile in merito al disposto della legislazione vigente. In relazione alla
complessità dell’installazione si è ritenuto opportuno che le poche sorgenti sonore gestite da
Edison Next s.p.a. fossero valutate nell’ambito della valutazione di impatto acustico complessiva
effettuata da C.N.H. Industrial Italia s.p.a..

● Coordinamento con l'attività principale
È opportuno che Edison Next S.p.A. condivida con CNH Industrial Italia S.p.A. i dati di
controllo e manutenzione degli impianti gestiti; viceversa, CNH S.p.A. deve fornire a Edison
Next S.p.A. la valutazione d’impatto acustico dell’area e i successivi aggiornamenti.
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Ciò premesso, non sono comunque emerse, durante l’istruttoria, né criticità elevate né particolari
effetti cross-media che richiedessero l’esame di configurazioni impiantistiche alternative a quella
proposta dal gestore.

➢ Vista la documentazione presentata e i risultati dell’istruttoria della scrivente Agenzia,
si conclude che l’assetto impiantistico proposto (di cui alle planimetrie e alla
documentazione depositate agli atti presso questa Agenzia) risulta accettabile,
rispondente ai requisiti IPPC e compatibile con il territorio d’insediamento nel rispetto
delle prescrizioni di cui alla successiva sezione D.

D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL’INSTALLAZIONE – LIMITI,
PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA –
CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO
L’assetto tecnico dell’installazione non richiede adeguamenti, pertanto tutte le seguenti
prescrizioni, limiti e condizioni d’esercizio devono essere rispettate dalla data di efficacia del
presente atto.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE
D2.1 finalità
1. La Ditta Edison Next S.p.A. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli

obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal
presente atto e modificare l’installazione (attività accessoria di recupero energetico) senza
preventivo assenso dell’Arpae di Modena (fatti salvi i casi previsti dall’art. 29-nonies comma
1 D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica
1. Il gestore dell’installazione è tenuto a presentare ad Arpae di Modena e Comune di

Modena annualmente entro il 30/04 una relazione relativa all’anno solare precedente, che
contenga almeno:
- i dati relativi al piano di monitoraggio;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell’anno

precedente;
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali

dell’impresa nel tempo (in modo sintetico, se non necessario altrimenti);
- documentazione attestante il mantenimento dell’eventuale certificazione ambientale UNI

EN ISO 14001 e/o  registrazione EMAS.
Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo
con la Regione Emilia Romagna.
Si ricorda che a questo proposito si applicano le sanzioni previste dall’art.
29-quattuordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell’installazione
(come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae
di Modena e Comune di Modena. Tali modifiche saranno valutate da Arpae di Modena ai
sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Arpae di Modena, ove lo ritenga
necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se
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rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera
l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della
comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare ad Arpae di Modena
una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa Arpae di Modena in merito ad
ogni nuova istanza presentata dall’installazione ai sensi della normativa in materia di
prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di
valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La
comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l’indicazione
degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né
effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’AIA.

4. Ai sensi dell’art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare immediatamente Arpae di
Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione,
adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la
conformità.

5. Ai sensi dell’art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo
significativo sull’ambiente, il gestore è tenuto ad informare immediatamente Arpae di
Modena; inoltre è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze
ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone Arpae
di Modena.

D2.3 raccolta dati ed informazioni
1. Il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio

riportato nella relativa sezione.
A tale fine, il gestore dovrà dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la
registrazione dei dati, così come indicato nella successiva sezione D3.

D2.4 emissioni in atmosfera
1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle
emissioni e del
sistema di depurazione
Concentrazione
massima ammessa di
inquinanti

Metodo di
campionamento e

analisi

PUNTO DI
EMISSIONE E1 -
caldaia 1 “Nuova

Sigma” 20.080
kWt (1)

PUNTO DI
EMISSIONE E2 -

caldaia 2 “Galleri”
18.846 kWt (impianto

di riserva) (2)

PUNTO DI
EMISSIONE E3

- caldaia 3
“Viessman”

1990 kWt

PUNTO DI
EMISSIONE ED3

- sfiato silos
calce Idrata

PUNTO DI
EMISSIONE

gruppo
elettrogeno di

emergenza
667 kW

Messa a regime --- a regime a regime a regime a regime emergenza

Portata massima
(Nm3/h)

UNI EN ISO 16911:2013;
UNI 10169:2001 32000 22400 2810 n.c. ---

Altezza minima (m) --- 18 18 18 n.c. ---

Durata (h/g) --- 24 24
max 500 ore/anno 24 saltuario emergenza

Materiale Particellare
(mg/Nm3)

UNI EN 13284-1:2013 ;
UNI EN 13284-2:2005

(metodo automatico) ; ISO
9096

5 5 5 10 ---
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Caratteristiche delle
emissioni e del
sistema di depurazione
Concentrazione
massima ammessa di
inquinanti

Metodo di
campionamento e

analisi

PUNTO DI
EMISSIONE E1 -
caldaia 1 “Nuova

Sigma” 20.080
kWt (1)

PUNTO DI
EMISSIONE E2 -

caldaia 2 “Galleri”
18.846 kWt (impianto

di riserva) (2)

PUNTO DI
EMISSIONE E3

- caldaia 3
“Viessman”

1990 kWt

PUNTO DI
EMISSIONE ED3

- sfiato silos
calce Idrata

PUNTO DI
EMISSIONE

gruppo
elettrogeno di

emergenza
667 kW

Ossidi di Azoto (come
NO2) (mg/Nm3)

UNI EN 14792:2006 ;
ISTISAN 98/2 (DM

25/08/00 all.1)
UNI 10878:2000  ; ISO
10849:1996 metodo di

misura automatico
Analizzatori automatici

(celle elettrochimiche, UV,
IR, FTIR)

350 350 250 --- ---

Ossidi di Zolfo (come
SO2) (mg/Nm3)

UNI EN 14792:2006;
ISTISAN 98/2 (DM
25/08/00 all.1); UNI

10393:1995 (analizzatori
automatici: celle

elettrochimiche, UV, IR,
FTIR)

35 35 35 --- ---

Impianto di depurazione --- --- --- --- Filtro a tessuto ---

Frequenza autocontrolli --- Annuale
portata e NO2 / Annuale

portata e NO2
Manutenzione

annuale del filtro ---

(1) Per E1 deve essere mantenuto in funzione un misuratore in continuo per i parametri: Temperatura, O2 e CO
(2) Non soggetto ad autocontrolli in quanto impianto di riserva normalmente non funzionante.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI
2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le

emissioni oggetto dell’autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e
autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla
sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito
riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata
univocamente (con scritta indelebile e cartellonistica) in prossimità del punto di
emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a
sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli,
curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.
Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla
esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve
rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la
citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano
comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri
idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel
caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale
deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra
riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la
possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale,
condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di
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stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI
10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza
tecnica.
In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di
misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari Condotti rettangolari

Diametro (metri) n° punti prelievo Lato minore (metri) N° punti prelievo

fino a 1 m 1 fino a 0,5 m 1 al centro del lato

da 1 m a 2 m 2 (posizionati a 90°) da 0,5 m a 1 m 2 al centro dei segmenti
uguali in cui è suddiviso il

latosuperiore a 2 m 3 (posizionati a 60°) superiore a 1 m 3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da
temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti
dispositivi:
• almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino

è superiore a 0,6 m;
• coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai

campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo
ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3
pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I
punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza
rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo
Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “…Il gestore assicura in
tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di
settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta
(punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa
accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di
rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli
operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.
L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle
emissioni.
L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e
altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di
accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra
della strumentazione di prelievo e misura.
Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché
privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati
aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di
parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non
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calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o
passerelle adeguate.
I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a
gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale:
non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a
pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che
impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento,
la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a
impedire la caduta verso l’esterno.
Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi,
distanziati tra di loro ad un’altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni
piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita
per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto
di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a
pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente
tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m
sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.:
carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento
elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Quota >15 m sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione
del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale
sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di
sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle
attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e
protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in
condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate
di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono
essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati
ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri
idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il
sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili
mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati
I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono
sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore
di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.
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I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli
impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei
periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da
non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le
precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di
arresto.
La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta
con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora (o della diversa
durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle
condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più
campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un’ora (o della
diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media
ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò
sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad
esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell’inquinante, con una
conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).
Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva
di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione)
possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve
essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.
I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del
metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e
documentata nel metodo stesso.
Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza
di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il
campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato
nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri
di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il
controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:
• per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non

superiore al 30% del risultato;
• per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da
incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.
Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare
superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando
l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato
Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite
autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi
Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1,
possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.
Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base
alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad
un metodo di riferimento” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1,
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possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e
successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con
almeno 15 giorni di anticipo a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena.

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Modena i dati
relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che
attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose,
entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati.
Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove,
collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il
rispetto dell’intervento temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella
di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae
di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini
citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta
comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte
dell’Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti
devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del
gestore.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata
massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata
sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi
corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini
dell’allineamento ai valori di portata autorizzati ad eseguire nuovi rilievi nelle condizioni in
esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che
gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui
sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria
inquinata sviluppati dal processo.
Resta fermo l’obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica
dell’autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO
7. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta

efficienza
8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione

ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento
dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o
digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all’Allegato VI della Parte Quinta
del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l’installazione, a disposizione di Arpae di Modena
per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di
controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere
sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino

cartaceo);
- stampa della registrazione in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato),

riportante eventuali annotazioni.
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PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE
9. In conformità all’art.271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del gestore di

procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile, qualunque
anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non
garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle
seguenti azioni:
- l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il

guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in

efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al
ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da
consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico
da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di
controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al
ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione
dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve
ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscono la fermata immediata; in
tal caso il gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al
malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto se
l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze
cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità
particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute
umana o un peggioramento della qualità dell’aria a livello locale.

10. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di
depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto
dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all’Arpae
di Modena entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento stesso, indicando:
- il tipo di azione intrapresa;
- l’attività collegata;
-data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l’installazione l’originale delle comunicazioni
riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena, per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI
11. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera

(data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono
essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate
da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell’installazione e mantenuti a disposizione
di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.

12. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel
Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, con
una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con
periodicità semestrale o trimestrale.

13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività
prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di
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competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale
dell’attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore
dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l’interruzione del
funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle
analisi prescritte, mantenendo presso l’installazione l’originale della comunicazione a
disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe
l’obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di
cui sopra.
Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della

data di rimessa in esercizio dell’impianto e delle relative emissioni;
b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente

alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti

monitoraggi periodici e, dall’ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di
tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo
monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l’esecuzione
degli autocontrolli con la precedente cadenza.

14. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di
competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di
Modena entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere
utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’art. 279 comma 2 per il
superamento dei valori limite di emissione.

15. L’attivazione dell’impianto Galleri (collegato all’emissione E2) deve essere annotata su un
apposito registro di impianto tenuto a disposizione delle autorità di controllo, unitamente
all’indicazione dell’orario di accensione e di spegnimento, nonché del motivo
dell’indisponibilità dell’impianto principale (Nuova Sigma) e delle azioni intraprese.

16. La caldaia Galleri deve essere dotata di un contatore non azzerabile oppure di un interblocco
elettrico che non consenta l’alimentazione contemporanea delle due caldaie Nuova Sigma e
Galleri.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico
1. La presente AIA non autorizza nessun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività

produttive (quindi è vietato qualsiasi scarico di reflui non previamente autorizzato). Si
precisa che sono presenti alcuni scarichi parziali che non recapitano in reti idriche esterne al
comprensorio. In tal senso il divieto di scarico è da intendersi solo nei confronti dei recettori
esterni all’insediamento mentre è concesso lo scarico nella rete fognaria interna al sito
produttivo.

D2.6 emissioni nel suolo
1. Il gestore nell’ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di

conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie
prime, rifiuti, ecc.), mantenendoli sempre in condizioni di perfetta efficienza, onde evitare
contaminazioni del suolo.
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D2.7 emissioni sonore
Il gestore deve:
1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi

provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di

modifiche all’installazione che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

Limite di zona Limite differenziale
Diurno (dBA)
(6.00-22.00)

Notturno (dBA)
(22.00-6.00)

Diurno (dBA)
(6.00-22.00)

Notturno (dBA)
(22.00-6.00)

Classe III
Area di tipo misto 70 dB(A) 60 dB(A) 5 3

4. L’obbligo degli autocontrolli delle emissioni sonore potrà essere adempiuto o effettuando una
propria valutazione di impatto acustico oppure acquisendo quanto effettuato periodicamente
da CNH Industrial Italia S.p.A. per l’intera area.

D2.8 gestione dei rifiuti
1. È consentito il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dall'installazione purché collocati negli

appositi spazi e contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere
evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di
deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti.

2. I rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite
vasche a tenuta o, qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un
bacino di contenimento adeguatamente dimensionato.

3. Allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei
rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente identificati con descrizione
del rifiuto e/o relativo codice EER e l’eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante,
corrosivo, cancerogeno, ecc).

4. Non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interramento.
5. I rifiuti prodotti che hanno un corrispondente codice specchio pericoloso devono essere

opportunamente caratterizzati, al fine di consentirne una adeguata gestione e corretto
recupero/smaltimento.

D2.9 energia
1. Il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo

ottimale l’energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD.

D2.10 preparazione all’emergenza
1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni

riportate nelle procedure operative già definite dalla Ditta.
2. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi

di primo contenimento del danno, informando dell’accaduto quanto prima Arpae di Modena
telefonicamente e a mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni
interventi di bonifica.
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D2.11 interazioni con l'installazione principale
1. Edison Next S.p.A. deve concordare con CNH Industrial Italia S.p.A. le modalità di azione

nel caso in cui si verifichino condizioni di emergenza / guasto / malfunzionamento degli
impianti gestiti al fine di assicurare la conduzione dell’installazione nel suo complesso nel
rispetto delle rispettive AIA vigenti.

2. Edison Next S.p.A. deve provvedere a comunicare a CNH Industrial Italia S.p.A. l'avvenuto
controllo della funzionalità e la manutenzione delle caldaie. Ciò deve avvenire almeno una
volta all'anno, in occasione dell'invio del report annuale, fornendo all’installazione principale
gli stessi dati contenuti nel report.

3. Edison Next S.p.A. deve mantenere un sistema di gestione della manutenzione programmata
con procedure scritte.

D2.12 sospensione attività e gestione del fine vita dell’installazione
1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo

con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune
di Modena. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli
prescritti all’Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l’installazione rispetti le
condizioni minime di tutela ambientale. Arpae di Modena provvederà comunque ad
effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di
Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello
stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.

2. Qualora il gestore decida di cessare l’attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC
o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Modena la data prevista di
termine dell’attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli
interventi previsti (una prima proposta è già stata allegata alla domanda di AIA).

3. All’atto della cessazione dell’attività, il sito su cui insiste l’installazione deve essere
ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale,
tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi
accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio.

4. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
- lasciare il sito in sicurezza;
- svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette,

fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
- rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.

5. L’esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto di Arpae di
Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un
sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

 D3  PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’INSTALLAZIONE
1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte

fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità
dei diversi parametri da controllare.

2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano
di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla
loro riparazione nel più breve tempo possibile.
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D3.1 Attività di monitoraggio e controllo
La frequenza delle ispezioni programmate effettuate da Arpae è stabilita dalla Regione Emilia
Romagna con appositi provvedimenti di carattere generale.
Nelle tabelle del piano di Monitoraggio che seguono si riporta la periodicità vigente al momento
della stesura del presente atto.

D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE Trasmissione
report gestoreGestore Arpae

Ingresso di materie prime (tipologia
e quantità)

procedura
interna

procedura interna
(dato annuale) triennale elettronica e/o

cartacea annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE Trasmissione
report gestoreGestore Arpae

Portata dell’emissione e
concentrazione degli inquinanti Vedi punto D2.4.1 procedura interna

(dato annuale) triennale elettronica e/o
cartacea annuale

D3.1.3 Monitoraggio e Controllo Combustibili

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE Trasmissione
report gestoreGestore Arpae

Quantità metano combusto contatore o
fatture annuale triennale elettronica e/o

cartacea annuale

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE Trasmissione
report gestoreGestore Arpae

Gestione e
manutenzione delle
sorgenti fisse
rumorose

—
qualora il deterioramento o la

rottura di impianti o parti di essi
provochino inquinamento acustico

triennale
elettronica e/o cartacea

interventi
effettuati

annuale

Valutazione di
impatto acustico

misure
fonometriche

quinquennale o nel caso di
modifiche impiantistiche che

prevedano variazioni acustiche
significative (vedi anche D2.7.4)

—

relazione tecnica *
eseguita da tecnico

competente in acustica
(vedi anche D2.7.4)

—

* da inviare ad ARPAE Modena e Comune di Modena

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO MISURA
FREQUENZA

REGISTRAZIONE Trasmissione
report gestoreGestore Arpae

Rifiuti prodotti in deposito temporaneo
inviati a recupero / smaltimento quantità come previsto dalla

norma di settore triennale come previsto dalla
norma di settore annuale

Stato di conservazione dei contenitori,
degli eventuali bacini di contenimento
e delle aree di deposito temporaneo

controllo
visivo giornaliera triennale — —

Corretta separazione dei rifiuti prodotti
per tipi omogenei nelle rispettive aree/
contenitori

controllo
visivo

in corrispondenza
di ogni messa in

deposito
triennale — —

D3.2  Criteri generali per il monitoraggio
1. Il gestore dell’installazione deve fornire all’organo di controllo l’assistenza necessaria per lo

svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi
altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
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2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l’esecuzione di
ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari
da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai
punti di prelievo.

E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell’installazione, si raccomanda al gestore quanto segue.
1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1

eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal
monitoraggio dell’installazione.

2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse
inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di
calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere
riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore
approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.

3. L’installazione deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per
l’ambiente e il personale addetto.

4. Nelle eventuali modifiche dell’installazione il gestore deve preferire le scelte impiantistiche
che permettano di:
-ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e dell’energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
-ottimizzare i recuperi comunque intesi;
-diminuire le emissioni in atmosfera.

5. Dovrà essere mantenuta presso l’Azienda tutta la documentazione comprovante l’avvenuta
esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull’installazione.

6. Le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed
eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria
l’annotazione di cui al precedente punto D2.4.6.

7. I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati
direttamente nel ciclo produttivo; qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti
dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro
smaltimento.

8. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle
necessarie autorizzazioni.

9. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve
essere comunicata ad Arpae di Modena entro i successivi 30 giorni.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dr.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data ……….………. Firma …………….…………………………………………..

Pagina 22 di 22
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Servizio autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL’ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.


